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合と比べて 2030 年度には発電費が 17%増加すると長期的な試算している。そこでは、震災前に
49GWあった原子力発電所の設備が、新設・建て替えが一切できなくなることで 2030年に 19GW とな
るとしている。 
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発脱落は、ある特定地域の供給力不足をとくに深刻にし、この地域への送電が増加することが考えられ






















                                                     
1 ここでいう「電力価格」は、卸市場における電力価格を想定している。 
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らの間の 9 つの送電線によって連係されているとして、Takayama-Judge (1971)モデルをもとに空間
的部分均衡モデル構築する。模式的に i と jの 2地域モデルの場合の概要を図 2.1に示した。縦軸上
に電力価格(供給者価格 yip , 
y
jp 、需要者価格 xip , 
x
jp 、および、その間にかかる送電料金 jit , )、
横軸中央の原点 O から左右に発電量 iy , jy と消費量 ix , jx をとる。それぞれの地域で、電力価格の
高低に応じて需給量が決まる需要関数と供給関数を考える。地域 iから地域 j ( ij = の場合も含む)へ
の送受電量 jiz , が 9 地域全体で均衡するように、すべて地域の電力価格が調整される。本研究では、
Akiyama & Hosoe (2011)を踏襲して、完全競争的市場、すなわち、限界価格形成を前提として均衡
を計算する。2 
 
                                                     
2 不完全競争を前提とした日本の電力市場シミュレーションについては、服部(2003), 金本他(2006, 第 5 章), 田
中(2007)等を参照されたい。 
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成 20 年改訂版)』等を参考に、貿易統計から得られた各種燃料価格を用いて発電単価を推定する。3 
既設のもの以外は、近い将来に運転開始予定の建設中の火力発電所についても設備容量として考慮
                                                     
3 それ以外にも灰処理費用、排気ガスの脱硫・脱硝費用といったものも必要であるが、発電のための限界費用とし
てここでは燃料費のみを考慮した。 
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シミュレーション結果からわかるように、原子力等の 0 円/kWh 電源のみで需要が賄えるケースは、オフ
ピーク期の深夜時間帯のような需要が小さい場合であっても発生しないからである。 
 2004 年以降に運開(予定、および、シミュレーション中で仮想的に導入される新規電源や、燃料転換
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図 2.2: メリット・オーダー曲線の概要 
 







北海道 東京 関西 四国
発電単価 出力 発電単価 出力 発電単価 出力 発電単価 出力
苫東厚真 3.11 1,650 常陸那珂 2.94 2,000 舞鶴 2.94 1,800 橘湾 3.16 700
砂川 4.35 250 広野5-6 2.94 1,200 高砂(電発) 3.80 500 橘湾(電発) 3.25 2,100
奈井江 4.85 350 磯子(電発) 3.19 1,200 和歌山(共火) 4.54 306 西条 3.32 406
知内2 7.16 350 君津(共火) 3.95 1,365 姫路第一 6.89 1,442 新居浜西(共火) 3.65 150
北電GT(新 ) 7.44 0 鹿島(共火) 4.83 1,400 泉北天然ガス 7.44 1,109 新居浜東(共火) 3.97 23
苫小牧(共火) 10.16 250 品川 5.95 1,140 姫路第二 7.44 2,919 坂出2-3 5.19 1,150
知内1 10.44 350 千葉 6.69 2,880 堺港 7.44 2,000 壬生川(共火) 6.76 250
苫小牧 10.47 250 横浜 6.99 3,425 南港 8.58 1,800 坂出1 7.44 296
川崎天然ガス 7.44 847 宮津エネ研 10.12 750 坂出4 8.51 350
東北 扇島パワーステーション7.44 814 多奈川第二 10.18 1,200 阿南 10.34 1,245
発電単価 出力 富津 7.44 5,040 赤穂 10.23 1,200
原町 3.07 2,000 東扇島 8.26 2,000 御坊 10.42 1,800
新地(共火) 3.19 2,000 袖ヶ浦 8.36 3,600 海南 10.43 2,100
能代 3.22 1,200 五井 8.51 1,886 相生 10.57 1,125
酒田(共火) 3.33 700 川崎 8.59 3,420 九州
新潟4 5.01 250 南横浜 8.72 1,150 中国 発電単価 出力
勿来7-9(共火) 6.31 1,450 姉崎 9.24 3,600 発電単価 出力 大分(共火) 0.81 506
仙台 7.44 446 鹿島 9.92 4,400 福山(共火) 0.50 844 苓北 3.22 1,400
上越 7.44 1,440 広野1-4 10.07 3,200 倉敷(共火) 0.70 613 松浦 3.23 700
東新潟 7.74 4,600 横須賀 10.46 2,130 三隅 2.97 1,000 松浦(電発) 3.27 2,000
新仙台2 8.54 600 大井 10.64 1,050 新小野田 3.13 1,000 苅田(新1) 3.29 360
新仙台1 10.41 350 下関1 3.22 175 松島(電発) 3.58 1,000
勿来6(共火) 10.59 175 中部 大崎 3.25 250 戸畑(共火) 4.02 781
秋田 10.97 1,300 発電単価 出力 水島2 3.32 156 新大分 7.25 2,295
碧南 3.14 4,100 中国電GT(新 ) 7.44 0 九電GT(新 ) 7.44 0
北陸 新名古屋 6.76 2,992 柳井 7.49 1,400 新小倉 8.73 1,800
発電単価 出力 川越 7.12 4,802 水島3 8.51 340 豊前 10.23 1,000
敦賀 3.11 1,200 上越 7.44 2,380 水島1 8.70 285 相浦 10.72 875
七尾大田 3.17 1,200 知多第二 8.32 1,708 下関2 10.20 400 苅田(新2) 11.07 375
富山新港(石炭1-2) 3.39 500 四日市 8.65 1,245 玉島 10.32 1,200 川内 11.31 1,000
富山新港 (新 ) 7.44 0 知多 8.70 3,966 下松 10.43 700 唐津 11.34 875
福井(三国1) 10.90 250 西名古屋 10.12 1,190 岩国 10.45 850
富山新港 11.21 1,000 尾鷲三田 10.35 875
渥美 10.37 1,900
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定する。最後に、揚水式発電所については、(有効)電力だけでなく、無効電力も供給する役割を担って




図 2.3: 水力発電所の時間ごとの運転パタン 
 [左軸: 最大出力=1.00, 右軸: 必要揚水量に対する揚水量の比率] 
 
注: 横軸の「N(時)」は「N-1時から N時まで」の意味である。 
 
 地域間送電のための主要な 9 つの連系線には、それぞれに物理的な送電容量制約が存在する(図
2.3)。震災後の電力不足時に注目された 50–60Hz 変換を行う周波数変換装置をもつ連系線もこのひ
とつである。この容量制約を超えないように各地域の電力価格と地域間送電パタンが決まる。ただし、周
                                                     
6 Akiyama & Hosoe (2012)では、この割合について様々なパタンを試し、東京電力の揚水発電所の有効電力発
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図 2.3: 地域間連系線送電容量[MW] 
 
出典: 細江・秋山(2007)  
 
2.2.2 需要側 
 1年間のうち、12ヶ月それぞれについて代表的な 1日(いわゆる最大 3日平均)を想定し、その 1日に
おける24時間の電力需要の推移(日負荷曲線)を考える。(すなわち、12(ヶ月)x24(時間)=288パタン。)
東京・東北電力については、「でんき予報」Web ページで公開されている 365日 24時間における電力
需要の実績データが利用可能である(図 2.4)。しかしながら、その他 7 つの地域については、発受電速
報にある毎日の最大電力と 1日を通した電力需要量しかわからない(図 2.5)。 
 
                                                     






(8) 四国 (9) 九州 
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図 2.4: 東京(左)・東北(右)地域における毎月の電力需要の時間ごとの推移 
 [2010年各月の月間最大電力=100[%]] 
 
出典: 東京電力・東北電力 Webページの「でんき予報」より筆者作成 
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のパタンを当てはめ、8–9 月には東北の 10 月、10–12 月には東北の 11–1 月のパタンを当てはめた。
そのほか、北陸については東北のパタンをそのまま当てはめ、中部以西の 5 地域については東京のパ
タンをそのまま当てはめて各月における毎時の電力需要を推定した。この毎時の電力需要と Hosoe & 











                                                     
8 弾力性の値とそれに関する感応度分析については、補論参照。 
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導入する場合は 3 円/kWh 程度のところに線分を挿入すればよいし、太陽光発電所を導入する場合に
は発電単価を 0 円/kWh として、その発電容量(ただし日射によってこれは変化する)に応じた長さの線
分を挿入すればよい。9 
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 2010暦年のデータにモデルをキャリブレートし、12ヶ月 24時間(合計 288時間)の電力需給を考える。
基準均衡における発電単価の推移を見ると、地域と時間帯によって異なるものの、夜間に 4–5 円/kWh
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図 3.1: 基準均衡における電力価格[円/kWh] 
 
 
表 3.1: 基準均衡における価格[各時間帯における年間単純平均, 円/kWh] 
北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 
24時間平均 5.77 6.95 7.55 7.60 6.45 6.96 6.83 5.89 6.28 
昼間[9–22時] 6.62 7.43 8.08 8.24 7.31 7.86 7.81 6.68 7.32 
夜間[23–8時] 4.58 6.27 6.81 6.72 5.24 5.69 5.46 4.77 4.83 
昼間ピーク[14–16時] 6.36 7.40 7.99 8.38 7.38 7.97 7.93 6.79 7.48 
 
図 3.2: 日本卸電力取引所のシステム・プライス分布 
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図 3.4: 原子力発電所脱落時の平均電力価格の基準均衡からの変化 
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図 3.5: ガスタービン複合火力による補完時の電力価格[円/kWh] 
 
 
図 3.6: ガスタービン複合火力による補完時の平均電力価格の基準均衡からの変化 
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図 3.8: 基準均衡(上段)・原子力発電所脱落時(中段)・ガスタービン複合火力発電所による補完時
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補論 感応度分析 
 本研究では、供給関数については実際の発電所容量と推定された燃料価格をもとにした標準的なメリ




具体的には、Hosoe & Akiyama (2009)の 95%信頼区間の下限値と上限値を用いて、同様のシミュレ
ーションを行う(表 A.1)。それぞれの結果は、下限値ケースと上限値ケースと呼ぶことにする。 
 
表 A.1: 地域別電力需要の価格弾力性と 95%信頼区間 
地域 下限値 推定値 上限値 
北海道 0.221 0.295 0.369 
東北 0.168 0.262 0.356 
東京 0.017 0.086 0.155 
中部 0.047 0.148 0.249 
北陸 0.135 0.250 0.365 
関西 0.001* 0.090 0.189 
中国 0.170 0.271 0.372 
四国 0.195 0.297 0.400 
九州 0.154 0.241 0.329 
出典: Hosoe & Akiyama (2009)より筆者作成。ただし、関西電力管区における価格弾力性の 95%信







果が示唆する価格の変化幅と比べて、原発脱落時で最大 1.3 円/kWh、おおむね、1 円/kWh 弱程度
の幅を見ておけば十分であることがわかる(表 A.1)。ガスタービン補完時には、価格弾力性の仮定を変
N. Hosoe  October 1, 2012 
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図 A.2: 原子力発電所脱落時(上段)・ガスタービン複合火力による補完時(下段)の平均電力価格の
 基準均衡からの変化(左パネル: 下限値ケース, 右パネル: 上限値ケース) 




表 A.1: 下限値・上限値ケースの原子力発電所脱落時の価格上昇幅の違い 
 [本文中の結果からの乖離, 円/kWh] 
 
ケース 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 
24時間 
平均 
下限値 0.30 0.34 0.43 0.54 0.68 0.61 0.57 0.54 0.51 
上限値 -0.21 -0.11 -0.14 -0.20 -0.34 -0.28 -0.26 -0.27 -0.26 
昼間 
[9-22時] 
下限値 0.30 0.55 0.69 0.79 0.89 0.84 0.78 0.73 0.67 
上限値 -0.22 -0.16 -0.20 -0.23 -0.36 -0.30 -0.28 -0.28 -0.28 
夜間 
[23-8時] 
下限値 0.29 0.70 0.90 1.20 1.29 1.27 1.16 1.06 0.92 
上限値 -0.18 -0.16 -0.22 -0.32 -0.47 -0.43 -0.42 -0.39 -0.43 
ピーク 
[14-16時] 
下限値 0.30 0.04 0.06 0.19 0.38 0.29 0.28 0.29 0.29 
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表 A.2: 下限値・上限値ケースのガスタービン複合火力による補完時の価格上昇幅の違い 
 [本文中の結果からの乖離, 円/kWh] 
 
ケース 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 
24時間 
平均 
下限値 -0.06 0.02 0.00 0.02 0.01 -0.01 -0.01 0.01 -0.01 
上限値 0.02 -0.02 0.00 -0.02 -0.02 0.00 0.00 -0.02 -0.01 
昼間 
[9-22時] 
下限値 -0.10 0.00 0.00 -0.01 -0.04 -0.04 -0.05 -0.04 -0.05 
上限値 0.07 0.00 0.00 0.01 0.03 0.03 0.03 0.03 0.05 
夜間 
[23-8時] 
下限値 -0.12 0.00 0.00 -0.01 -0.05 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 
上限値 0.07 -0.01 0.00 0.01 0.03 0.01 0.02 0.00 0.03 
ピーク 
[14-16時] 
下限値 -0.01 0.05 0.02 0.07 0.08 0.03 0.03 0.07 0.04 
上限値 -0.06 -0.05 -0.01 -0.06 -0.09 -0.03 -0.05 -0.09 -0.11 
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図 A.3: 基準均衡(上段)・原子力発電所脱落時(中段)・ガスタービン複合火力発電所による補完時
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図 A.4: 基準均衡(上段)・原子力発電所脱落時(中段)・ガスタービン複合火力発電所による補完時
(下段)の地域間連系線設備利用率(左パネル: 下限値ケース, 右パネル: 上限値ケース) 
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Nuclear Power Plants Shutdown and Alternative Power 
Plants Installation–A Nine-region Spatial Equilibrium 
Analysis for the Electric Power Market in Japan 
 
October 1, 2012 
Nobuhiro Hosoe 




 After the Great East Japan Earthquake and the subsequent nuclear accident, 
nuclear power stations cannot be considered safe any longer and, thus, can be hardly 
allowed to restart in Japan. In this study, we develop a nine-region spatial equilibrium 
model for the Japanese power market and simulate two-part situations: (1) none of the 
nuclear power plants can operate any longer and (2) gas turbine combined cycle (GTCC) 
power plants are installed to fully cover the lost capacity of the nuclear power plants. When 
all the nuclear power plants are shut down, the average power prices would rise by 1.5–3 
yen/kWh. By substituting their capacity with the GTCC power plants, we could compress 
the average price rise as high as 0.5–1.5 yen/kWh compared with the status quo. Their 
impact, however, would differ by region on the basis of the share of nuclear power in their 
plant portfolios. When nuclear power is fully available, inter-regional transmission is 
mainly driven by the abundant base-load capacity, including nuclear power, during the 
nighttime. After the nuclear power plant shutdown, the regions with abundant nuclear 
power capacity would not be able to afford to sell their power to other regions and this would 
cause less serious congestion at the inter-regional transmission links. The installation of 
GTCC power plants would make the plant portfolios more similar among regions and, thus, 
reduce inter-regional transmission further, which causes congestion very rarely. 
 
Keywords: 
The Great East Japan Earthquake; Nuclear power station; Power prices; Inter-regional 
transmission. 
 
